
 

別表（第３条、第５条、第７条、第１１条関係） 

項 目 基 準 

一般細菌 １００個／ℓ 以下 

大腸菌 不検出 

亜硝酸態窒素 ０．０４ｍｇ／ℓ 以下 

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 １０ｍｇ／ℓ 以下 

トリクロロエチレン ０．０１ｍｇ／ℓ 以下 

テトラクロロエチレン ０．０１ｍｇ／ℓ以下 

塩化物イオン ２００ｍｇ／ℓ 以下 

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） ３ｍｇ／ℓ 以下 

ｐＨ値 ５．８以上８．６以下 

味 異常なし 

臭気 異常なし 

色度 ５度以下 

濁度 ２度以下 

 


